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Client: V2 Switchboard Solutions

: . 60 DeHavilland road, Mordialloc,
Auftraggeber: Vic. 3195, Australia.
Test item: « . »
Gegenstand der Priifung: Vector Modular Switchboard Assembly
Identification: Drawing No. 9031-50 Serial No.: N/A
Bezeichnung: (as sent by client) Serien-Nr.:
Recelpt_No.: ' 1113006489 Dgte of recelptf 25.10-2013
Wareneingangs-Nr.. Eingangsdatum:
Condition of test item at delivery: New item
Zustand des Priifgegenstandes bei Anlieferung:
Testing location: TUV Rheinland Australia Pty. Ltd.
Prtifort: 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081

Limited testing, Annex ZD of AS/NZS 3439.1:2002

Test specification: “Low-voltage switchgear and controlgear assemblies,

Priifgrundlage: ) .
Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
Test Result: The test item passed the above mentioned test specification(s)
Priifergebnis: Der Priifgegenstand entspricht oben genannter Priifgrundlage(n).
Testing Laboratory TUOV Rheinland Australia Pty. Ltd.
Priiflaboratorium: 182 Dougharty Road, Heidelberg West, Australia VIC 3081
Compiled by/ zusammengestellt: Reviewed by/ kontrolliert:
15-04-2015  John Strugarek é : 12-01-2016  Antony K. Milovac / W
Date Name Signature Date Name Signature
Datum Name Unterschrift Datum Name Unterschrift

Other Aspects/ Sonstiges:
Tests were performed according to Clause ZD.5
Standard internal arcing-fault test of 63 kA.

Tier A, compartment 180 (4th from top) with Schneider NSX 250H breaker, and Tier C, compartment 300 (3rd
from top) with ABB Tmax T5H630 breaker.

U, =415V, 50 Hz.

U;=1000 V.
Abbreviations: P(ass) = passed Abktirzungen: P(ass) = entspricht Priifgrundlage
F(@@il) = failed F(ail) = entspricht nicht Priifgrundlage
NA = not applicable N/A = nicht anwendbar
N/T = not tested N/T = nicht getestet

This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be
duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.

Dieser Priifbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prifmuster und darf ohne Genehmigung der Priifstelle nicht auszugsweise
vervielféltigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Priifzeichens.
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